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ОСОБЕННОСТИ УДАРНОГО ТЕПЛОВОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ НА
АСИНХРОННЫЙ ДВИГАТЕЛЬ С МОДИФИЦИРОВАННОЙ СИСТЕМОЙ
ИМПУЛЬСНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ В УСЛОВИЯХ ЧАСТЫХ ПУСКОВ
Проведена сравнительная оценка скорости нарастания температуры не управляемого асинхронного дви-
гателя с фазным ротором и с модифицированной системой импульсного регулирования в цепи ротора в
условиях частых пусков, в зависимости от интенсивности его разгона. Разработаны рекомендации по опти-
мальному управлению асинхронным двигателем с модифицированной системой импульсного регулирования,
обеспечивающие наилучший тепловой режим при его пуске.
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ВВЕДЕНИЕ
При работе крановых асинхронных двигателей (АД)
с фазным ротором со значительными периодическими
кратковременными нагрузками имеют место пики тем-
пературы, которые являются опасными для изоляции
обмоток не управляемого АД и могут привести к их раз-
рушению. Из-за большей инерционности системы при-
водов тяжелых быстроходных мостов, тепловой режим
АД в течение нескольких пусков может оказаться выше
допустимого, даже если в среднем за продолжительный
период частота пусков не превышает допустимого зна-
чения. Быстрое повышение температуры обмоток при
кратковременных перегрузках объясняется двумя при-
чинами. Во-первых, потери в меди в большей степени
возрастают пропорционально квадрату момента. Во-вто-
рых, при кратковременном выделении в обмотках боль-
шого количества потерь основная их часть поглощается
за счет теплоемкости самой обмотки. При этом теплопе-
редача от обмотки к сердечнику или другим частям АД
затруднена. Следствием недооценки значения этого яв-
ления бывает систематический выход АД из строя при
относительно небольшой средней нагрузке [1, 2].
ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
В настоящее время применяется ряд современных
систем регулирования АД, обеспечивающих не только
повышение энергетических показателей, но и плавность
переходных процессов, за счет которых достигается сни-
жение пикового (ударного) теплового воздействия на ак-
тивные элементы конструкции АД во время его пуска.
В работе [3] предложена модифицированная систе-
ма импульсного регулирования (ИР) (рис. 1), имеющая
ряд положительных свойств по сравнению с существу-
ющими системами регулирования в цепи выпрямлен-
ного тока ротора АД (классическая система импульсно-
го регулирования и асинхронный вентильный каскад).
Регулирование частоты вращения ротора, как и в клас-
сической системе, выполняется за счет изменения коэф-
фициента заполнения импульса (γ ) при постоянной ча-
стоте коммутации силового ключа. При этом интенсив-
ность разгона АД зависит от скорости изменения γ .
В настоящее время не достаточно исследован вопрос
определения оптимальной скорости изменения γ  в про-
цессе разгона АД с модифицированной системой ИР, при
которой величина ударной составляющей интенсивности
тепловыделения имеет наименьшее значение.
Целью работы является оценка скорости нарастания
температуры обмотки статора АД с модифицирован-
ной системой ИР в условиях частых пусков, в зависимо-
сти от интенсивности его разгона.
Рис. 1. Модифицированная система ИР
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Для проведения оценки скорости нарастания темпе-
ратуры АД с модифицированной системой ИР, в зави-
симости от интенсивности его разгона, в среде MatLAB,
с помощью структурных средств Simulink, разработана
комплексная имитационная модель электромагнитных
и тепловых процессов асинхронного привода. На рис. 2.
данная модель представлена в виде блок-схем электро-
магнитной модели АД с фазным ротором канала регу-
лирования в цепи выпрямленного тока ротора и элект-
ротепловой модели АД.
Электромагнитная модель АД представлена в виде
известных дифференциальных уравнений с общеприня-
тыми допущениями [4].
Блок цепи выпрямленного тока ротора представлен в
виде системы дифференциальных уравнений в зависи-
мости от состояния силового ключа (IGBT транзистора)
согласно приведенной схеме замещения цепи выпрям-
ленного тока ротора с ИР на рис. 3.
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Рис. 2. Имитационная модель асинхронного привода для
комплексного исследования электромагнитных и тепловых
процессов в АД
Рис. 3. Схема замещения цепи выпрямленного тока ротора
для модифицированной системы ИР
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где pнE  – номинальное значение ЭДС ротора АД; s–
скольжение ротора АД; дрr  – активное сопротивление
дросселя инвертора; дрL  – индуктивность дросселя ин-
вертора; rr  – активное сопротивление фазы ротора АД;
rL  – полная индуктивность фазы ротора; sr`  – активное
сопротивление фазы статора, приведенное к обмотке
ротора АД; `sL  – полная индуктивность фазы статора,
приведенная к ротору АД; mr  – сопротивление магнит-
ного контура АД; Tr , Tx  – соответственно активное и
индуктивное эквивалентные сопротивления фазы согла-
сующего трансформатора; 
π
⋅⋅ sxд3  – эквивалентное
сопротивление, вызванное коммутацией вентилей вып-
рямителя; 
π
⋅⋅ sxT3  – эквивалентное сопротивление,
вызванное коммутацией вентилей инвертора.












































где TU2  – напряжение вторичной обмотки согласующе-
го трансформатора; β  – фиксированный угол инверти-
рования.
В блоке расчета основных и дополнительных тепло-
вых потерь в сердечниках и обмотках статора и ротора
АД используются общеизвестные уравнения из [2, 5].
Электротепловая модель АД описывает тепловые пе-
реходные процессы между элементами конструкции АД
и позволяет учесть особенности преобразования энер-
гии электромагнитного поля в тепловую энергию, а также
процесс теплопередачи и теплообмена [6, 7, 8, 9]. Элект-
ротепловая модель АД основана на эквивалентной тепло-
вой схеме (ЭТС), которая содержит как постоянные, так и
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Расчет тепловых переходных процессов в АД выпол-
нялся путем решения системы дифференциальных урав-
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где mkj ,...,=  – номера узлов, имеющих тепловую связь
с i-м участком ЭТС; iΘ  – температура i -го участка ЭТС;




jiR  – взаимная
тепловая проводимость участков ji, ; iP  – тепловые по-
тери, выделяемые в i-м участке ЭТС.
В качестве объекта исследования использовался АД
типа MTF-111-6, номинальной мощностью нP =3,5 кВт и
моментом нагрузки нM =39 Н·м.
Для оценки эффективности управляемого привода
на базе АД с фазным ротором, в данном случае моди-
фицированной системы ИР, проведено исследование
ударного теплового воздействия на обмотку статора не-
управляемого АД.
На рис. 4 приведены зависимости скорости нараста-
ния температуры ( )dtdΘ  обмотки статора в момент пус-
ка не управляемого АД, с моментами нагрузки cM = cнM ,
для основного номинального режима работы АД ПВ=0,4
и cM =0,8 cнM , cM =1,2 cнM , cM =1,35 нM , соответствен-
но для неосновных номинальных режимов – ПВ=0,6,
ПВ=0,25, ПВ=0,15.
В момент пуска скорость нарастания температуры ло-
бовой части обмотки статора АД достигает 8 °С/сек, что обус-
ловлено наличием ударной составляющей тока статора. Стоит
отметить, что наибольшее значение скорости нарастания
температуры не зависит от величины нагрузочного момен-
та cM , так как в период переходного процесса развиваемая
скорость АД не достигает номинального значения, и разви-
ваемый момент emM  на валу превышает cM .
Использование модифицированной системы ИР АД
с фазным ротором, как и любая другая система регули-
рования АД, обеспечивает плавность протекания пере-
ходных процессов, как в момент пуска, так и в момент
торможения, что в свою очередь приводит к снижению
интенсивности тепловыделения в обмотках АД.
На рис. 5 приведены результаты моделирования в виде
зависимостей скорости нарастания температуры лобо-
Рис. 4. Зависимость скорости нарастания температуры от
продолжительности разгона до установившегося режима не
управляемого АД типа MTF-111-6 для разных cM
вой части обмотки статора исследуемого АД от продол-
жительности его разгона при постоянной частоте ком-
мутации силового ключа kf =3 кГц, со значениями про-
изводных коэффициентов заполнения импульса 
dt
dγ
равных 0,33 о.е/сек (продолжительность разгона АД со-
ставляет 3 сек.), 0,16 о.е/сек (6 сек.), 0,11 о.е/сек (9 сек.),
0,083 о.е/сек (12 сек.) соответственно для cM =1,35 cнM ,
cM =1,2 cнM , cM = cнM , cM =0,8 cнM .
Анализ полученных зависимостей показал, что ми-
нимально допустимое значение интенсивности тепло-
выделения обеспечивается при 
dt
dγ =0,16 о.е/сек, что
соответствует продолжительности разгона АД – 6 сек.
Последующее снижение 
dt
dγ  не приводит к существен-
ным изменениям в связи с невозможностью дальнейше-
го ограничения высших гармоник тока статора и ротора
в процессе пуска АД. По сравнению с нерегулирован-
ным АД, использование модифицированной системы
ИР АД с фазным ротором обеспечивает снижение ско-
рости нарастания температуры обмотки статора АД при
cM =1,35 cнM  в 5 раз, при cM =1,2 cнM  – в 6.25 раза, при
cM = cнM  – в 9 раз, при cM =0,8 cнM  – в 11,8 раза.
Таким образом, для обеспечения оптимального теп-
лового режима АД типа MTF-111-6 с модифицирован-
ной системой ИР в условиях частых пусков, достигаю-
щих до 3000 включений в час, необходимо, чтобы про-
должительность разгона превышала в 6 раз продолжи-
тельность его разгона при прямом пуске.
ВЫВОДЫ
Исследование показало, что применение модифициро-
ванной системы импульсного регулирования АД на при-
мере MTF-111-6 позволит снизить скорость нарастания тем-
пературы обмотки статора до 12 раз по сравнению со ско-
ростью нарастания температуры при его прямом пуске.
переменные теплопроводности элементов, учитывающие
изменение условий охлаждения, вызванные изменением
частоты вращения АД. Параметры ЭТС рассчитывались
по общеизвестной методике расчета нагрева АД [2].




Рис. 5. Зависимости скорости нарастания температуры от продолжительности разгона до установившегося режима АД типа
MTF-111-6 с модифицированной системой ИР при разных значениях производных скважности импульса: а) при cM =1,35
cнM ; б) при cM =1,2 cнM ; в) при cM = cнM ; г) при cM =0,8 cнM
Оптимальный тепловой режим для АД типа MTF-111-
6 с модифицированной системой ИР в режиме пуска
обеспечивается при скорости изменения коэффициента
импульса, равного 0,16 о.е/сек. При этом продолжитель-
ность разгона АД в 6 раз должна превышать продолжи-
тельность его разгона при прямом пуске.
Полученные результаты исследования могут быть ис-
пользованы для оптимального проектирования систем ре-
гулирования, тепловой защиты АД с модифицированной
системой ИР, предназначенного для тяжелого режима ра-
боты, где частота пусков достигает 3000 включений в час.
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ОСОБЛИВОСТІ УДАРНОГО ТЕПЛОВОГО ВПЛИВУ НА АСИНХРОННИЙ ДВИГУН З СИСТЕМОЮ
ІМПУЛЬСНОГО РЕГУЛЮВАННЯ В УМОВАХ ЧАСТИХ ПУСКІВ
Проведена порівняльна оцінка швидкості наростання температури некерованого асинхронного двигуна з
фазним ротором, а також з модифікованою системою імпульсного регулювання в колі ротора в умовах частих
пусків, в залежності від інтенсивності його розгону. Розроблені рекомендації щодо оптимального керування
асинхронним двигуном з модифікованою системою імпульсного регулювання, які забезпечують найкращій теп-
ловий режим при його пуску.
Ключові слова: регулювання, асинхронний двигун, температура, пуск, імпульс.
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FEATURES OF THE OF THERMAL EFFECT  IMPACT ON THE ASYNCHRONOUS MOTOR WITH THE
MODIFIED PULSE CONTROL SYSTEM IN CONDITIONS OF FREQUENT STARTS
Currently there is no information about the optimal value of the rate of change pulse duty factor coefficient in speeding-
up modes of asynchronous motor (AM) with the modified pulse control system, where the impact components of the
thermal effect intensity is the lowest one.
The aim is to estimate the derivation of the stator temperature, the temperature of AM with the modified system in
conditions of frequent starts, depending on the intensity of its speed up.
To estimate the derivation of the stator temperature, the temperature of AM with the modified system, depending
intensity of its speed up the complex simulation model of electromagnetic and thermal process are designed. This model
describes the thermal transient process in structural elements of AM and allows considering peculiarities of electromagnetic
energy transformation in thermal energy, heat transferring and heat interchanging processes. The use of AM with the
modified system pulse control will reduce the derivation of the stator  temperature, the  temperature of AM up to 12 times
compared to derivation of the stator temperature, the  temperature of AM at direct start. The optimal thermal conditions
of AM at rate of change pulse duty factor coefficient equal to 0,16 pu/s is provided.
The results of research can be used to optimize the design of pulse control systems, thermal protection of AM with the
modified system for heavy-duty, where the frequency of starts reaches 3000 cycles per hour.
Keywords: regulation, asynchronous motor, temperature, start-up, pulse.
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